
Raport z weryfikacji

Operator

Informacje o urządzeniu

Lokalizacja Zbiornik NaOH nr 1

Etykieta urządzenia RADAR 80 GHz

Nazwa urządzenia FMR6x

Numer seryjny LB000C01182

Wersja oprogramowania 01.00.00

Rozszerzony kod zamówieniowy 1 --------------------

Rozszerzony kod zamówieniowy 2 --------------------

Rozszerzony kod zamówieniowy 3 --------------------

Informacje dotyczące weryfikacji

Data/czas 2017-10-11 10:49:55

Uwagi Inspekcja pomiaru poziomu

Wynik*

Ogólny wynik weryfikacji  Szczegóły na następnej stronie

Wynik ogólnego testu funkcjonalnego Heartbeat

Data Podpis operatora Podpis Inspektora



Raport z weryfikacji

Operator

Informacje dotyczące weryfikacji

Data/czas 2017-10-11 10:49:55

Moduł płyty głównej

Sprawdź prąd ustawiony i zmierzony  Sukces

Sterowanie biegiem programu logicznego  Sukces

Suma kontrolna RAM  Sukces

Sygnał statusu  Sukces

Moduł wejść/wyjść

Suma kontrolna RAM  Sukces

Sprawdzenie temperatury  Sukces

Czujnik

Wynik autotestu  Sukces

Wynik sprawdzenia urządzenia  Sukces

Suma kontrolna RAM  Sukces

Weryfikacja ścieżki HF  Sukces

Weryfikacja sygnału IF  Sukces

Weryfikacja napięcia zasilania modułu  Sukces

Weryfikacja zegara  Sukces


